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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3504/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy- Instytut Badawczy na wnjosek:

Robert Bosch Sp. z 0.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

stwierdza, ze wyrodb: Centrala dZzwigkowego systemu ostrzegawczego typu Praesideo

produkowany przez: Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia

w zaktadach produkcyjnych: Bosch (Zhuhai) Security Systems Co. Ltd.
20 Ji Chang Bei Road, Quingwan Industrial Estate
Sanzao, Jinwan District, Zhuhai, P.R. China

Bosch Communication Systems EVI Audio GmbH
Sachsenring 60
94315 Straubing, Republika Federalna Niemiec

spetnia wymagania: pkt. 11.1 =zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553
iz2018r., poz. 984)

Dokumentacja: ' ‘

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4758/2018 z dnia 03.07.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 20144581800 Ver. 2.00 z 12.02.2015 r., nr 20124320800 Ver. 1.00 z dnia 29.01.2013 r.
i nr 20104096800 Rev. 1.10 z dnia 03.09.2012 r. wykonanych w Telefication B.V. oraz sprawozdanie z badan
nr 5896/BA/12 z dnia 29.06.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Protokot z badan nr 1741/2013 z dnia 08-09.06.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3504/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci swiadectwa: do 13.01.2024 r. .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3504/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu Praesideo

Wzmacniacz: PRS-1B500, PRS-2B250, PRS-4B125, PRS-8B060

PRS-1P500, PRS-2P250, PRS-4P125, LBB4428/00
PRS-1B500-EU, PRS-2B500-EU, PRS-4B125-EU, PRS-8B060-EU
PRS-1P500-EU, PRS-2P250-EU, PRS-4P125-EU, LBB4428/00-EU

Mikrofon alarmowy: LBB4430/00, LBB4432/00, PRS-CSNKP

Inne: PRS NCO3, PRS-FIN, PRS-FINNA, PRS-FINS, PRS-4AEX4, PRS-NSP,
PRS-16MCI, PRS-CSR, PRS-CSI, PRS-CRF, LBB4440/00,LBB4443/00,
LBB4442/00

Zasilacz: Wewnetrzny, typu ZDS0400D-AK3

Obudowa: Szafa 19”: Ritall TS8, ZPAS

Instalacja: CDSO moze by¢ umieszczona w wiecej niz jednej obudowie.

Moc wyjsciowa wzmacniacza [W]: 500: PRS-1B500, PRS-1P500, PRS-1B500-EU, PRS-1P500-EU

2x250: PRS-2B250, PRS-2P250, PRS-2B250-EU, PRS-2P250-EU
4x125: PRS-4B125, PRS-4P125, PRS-4B125-EU, PRS-4P125-EU
8x60: PRS-8B060, LBB4428/00, PRS-8B060-EU, LBB4428/00-EU

Wersja oprogramowania: PRS-SW 4.3

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 14 stycznia 2019 .
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